Lagenhetsprotokoll Brf Drevan

Lagenhetsnr Kok kontroll Bad kontroll Tilluftsventiler Ovrigt anm
Port 1:
1001 ok ok ok
1002 Ej tilltrade
1101 Ej tilltrade
1102 ok ok ok
Port 3:
1001 ok ok ok
1002 ok ok ok
1103 ok ok ok
1101 ok ok ok
1102 ok ok ok
1103 ok ok ok
Tvéttstuga: ok
Foreningslokal: ok
Utford av: Erik Nilsson Gustav Nilsson Datum: 2021-04-14 InstrumentjRokflaska.




